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Granskningsutlåtande 

Vattentjänstplan, Eslövs kommun 
 

Kommunstyrelsen beslutade den 6 maj 2025, § 76 att hålla Vattentjänstplan för 

Eslövs kommun tillgänglig för granskning. Planen har varit på granskning under 

perioden 26 maj – 27 juni 2025. Under granskningstiden har totalt 16 yttrande 

inkommit, varav 9 yttrande är med erinran och 7 utan erinran. Ytterligare en 

synpunkt med erinran, som inkom efter granskningstidens slut, har inkluderats. 

Berörda myndigheter samt fastighetsägare utifrån VA-utbyggnadsplanen har fått 

information om vattentjänstplanen skickad till sig och därmed fått möjlighet att 

lämna synpunkter på planen. 

Yttranden 
Inkomna yttranden med erinran (m.e) redovisas nedan efter tabellen. Länsstyrelsen 

yttrande redovisas i sin helhet medan resterande har sammanfattats. Kommunens 

kommentarer till yttrandena redovisas med kursiv indragen text efter respektive 

yttrande. Inkomna yttranden med ingen erinran (i.e) redovisas enbart i tabellen 

nedan.  

1. Statliga myndigheter och regioner 

1.1 Länsstyrelsen  m.e 

1.2     Vattenmyndigheten Södra Östersjön m.e 

1.3     Boverket i.e 

1.4  Naturvårdverket i.e 

2. Kommunens nämnder, bolag och andra kommuner  

2.1  Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden m.e 

2.2  Kultur- och fritidsnämnden i.e 

2.3 Vård- och omsorgsnämnden  i.e 

2.4     Servicenämnden i.e 

2.5  Svalövs kommun i.e  

2.6 Mitt Skåne  i.e 

 

3. Sakägare och övriga berörda 

3.1  Privatperson 1  m.e 

3.2 Privatperson 2 m.e 

3.3 Privatperson 3 m.e 

3.4 Privatperson 4  m.e 

3.5 Privatperson 5 m.e 

  3.6      Privatperson 6 m.e 

3.7 Privatperson 7 m.e 



Granskningsutlåtande 
KS.2023/468 

   2025-08-26 

2 (10) 
 

 

 

1. Statliga myndigheter och regioner 

1.1 Länsstyrelsen 

Sammanfattning  

Länsstyrelsen Skåne anser att vattentjänstplanen är välskriven och ser positivt på 

att merparten av länsstyrelsens tidigare synpunkter har beaktats och införlivats i 

planen. Planen ger en över lag god bild över såväl dagens VA-status i kommunen 

som kommande behov på ett kommunövergripande plan, men länsstyrelsen saknar 

fortsatt i viss mån information på anläggningsnivå i planen eller hänvisning till 

andra dokument där sådan information finns. Vidare noteras att planen fortfarande 

ej innehåller kommunens bedömning av vilka anläggningsspecifika åtgärder som 

behöver vidtas för att de allmänna va-anläggningarna ska fungera vid en ökad 

belastning på grund av skyfall, varför planen ej kan anses till fullo uppfylla kraven 

enligt 6b § lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster. 

Allmänna synpunkter 

Länsstyrelsen saknar perspektiv om släckvatten i planen. 

Kommentarer: Eftersom denna plan är en vattentjänstplan som omfattar 

tillhandahållande av vattentjänster enligt LAV ingår brand- och släckvatten 

inte. VA SYD tillhandahåller brandvatten om det finns kapacitet och uttag av 

brandvatten kan göras i större delen av kommunens orter, dock inte överallt. 

Det har påbörjats en diskussion mellan Eslövs kommun, VA SYD och 

Räddningstjänst SYD om en brand- och släckvattenplan 

 

Förutsättningar för en effektiv uppföljning 

Det är positivt att det tydligt framgår att planen årligen ska följas upp till 

kommunstyrelsens arbetsutskott, samt att det nu tillkommit en prioriteringsordning 

för VA-utbyggnaden. Det kan dock noteras att det fortsatt saknas tidsättning för, 

eller prioritering mellan, merparten av övriga åtgärder enligt planen, utöver den 

samlade tidshorisonten till 2037. För att möjliggöra en effektiv åtgärdsuppföljning 

bör sådan prioritering och tidsättning finnas med i planen. Om detta ej är möjligt i 

dagsläget, eller om man särskilt behöver beakta flexibilitet i prioriteringen, bör 

man i alla fall beskriva hur sådan planering avses hanteras i anknytande styr- eller 

arbetsdokument. 

Kommentarer: Vattentjänstplanens syfte är att på ett övergripande plan visa på 

vilka större åtgärder som krävs för att även i framtiden tillhandahålla 

vattentjänster utifrån behovet av skydd av människors hälsa och miljön. 

Tidplan för åtgärderna bedöms inte lämplig att skriva ut eftersom tidplaner för 

VA SYDs åtgärder inte kan bestämmas av kommunfullmäktige i Eslövs kommun 
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utan beslutas inom ramen för VA SYDs styrning enligt förbundsordningen. 

Information om VA SYDs detaljerade planering av åtgärder och prioriteringar 

delas med kommunen inom ramen för Eslövs vatten och andra samarbetsforum 

mellan VA SYD och Eslövs kommun. Eslövs vatten ansvarar för vidare 

diskussion av prioritering och tidsplaner för åtgärder i vattentjänstplanen. 

Skyfall 

Länsstyrelsen har tidigare framfört att en vattentjänstplan enligt lag ska innehålla 

kommunens bedömning av vilka åtgärder som behöver vidtas för att de allmänna 

va-anläggningarna ska fungera vid en ökad belastning på grund av skyfall, samt att 

sådan information saknas i det aktuella planförslaget. Utifrån samrådsredogörelsen 

framgår att Eslövs kommun anser att det är olämpligt att redogöra detta i en 

offentlig handling då det rör sårbarheter i samhällsviktig infrastruktur. 

Länsstyrelsen har förståelse för detta perspektiv. För att kommunen ändå ska kunna 

påvisa att man uppfyller sina skyldigheter gällande det uttryckliga kravet på 

vattentjänstplanens innehåll behöver man dock i alla fall redogöra för huruvida ett 

sådant underlag finns, till exempel i form av hänvisningar till anknytande 

dokument och ickeoffentligt arbetsmaterial, eller om underlaget saknas i dagsläget. 

En beskrivning av sådant slag bör också redogöra för när underlaget senast 

reviderades och hur det ska följas upp. 

Kommentarer: VA SYD har inte någon sammanställning av de åtgärder som 

krävs för att hantera de risker kopplat till skyfall som finns för den allmänna 

VA-anläggningen som tjänar kunder i Eslövs kommun. Därför anges en 

kartläggning av dessa åtgärder som en åtgärd i vattentjänstplanen. Detta 

ligger i linje med det pågående risk- och kontinuitetsarbetet som sker på VA 

SYD. Det finns relativt god kännedom om risker hos personalen som hanterar 

de olika anläggningsdelarna och en beredskap att agera vid skyfall. Arbetet 

som behövs är därför främst att sammanställa denna kunskap.  

Utöver de risker som finns i direkt anslutning till den allmänna VA-

anläggningen finns även risker kopplat till framkomlighet på vägar till viktiga 

anläggningsdelar. Att kartlägga dessa risker behöver göras i ett samarbete 

mellan kommunen och VA SYD, något som också pekas ut som en åtgärd i 

vattentjänstplanen. 

Kommande revideringar av vattentjänstplanen kan komma att innehålla 

tydligare åtgärder, under förutsättning att det inte utgör en säkerhetsrisk att 

offentliggöra informationen. 

Beskrivning av befintliga VA-anläggningar 

Det vore positivt om respektive avloppsreningsverk och vattenverk inom 

kommunens gränser beskrevs mer utförligt och samlat under nulägesbeskrivningen, 

med form av separata stycken för respektive anläggning. En sådan beskrivning bör 

i alla fall omfatta dagens belastning på respektive anläggning och bedömt 

kapacitetstak utifrån anläggningens gällande tillstånd/beslut och dagens 

dimensionering så att det mer tydligt framgår hur stora förnyelse- och 
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utvecklingsbehov som finns i förhållande till den förväntade 

befolkningsutvecklingen. 

Kommentarer: Beskrivningen av verken, deras kapacitet och utmaning har 

utvecklats något. Angående belastning så ändras den i och med t ex ökad 

befolkning. Aktuell belastning och hur väl varje avloppsreningsverk klarar de 

krav som ställs blir inaktuell snabbt och varierar från år till år beroende på 

regnmängder och därför hänvisas istället till de årliga miljö- eller 

årsrapporter som tas fram. 

 

I det aktuella planförslaget framgår kommunens behovsbedömning i dessa frågor 

delvis i sammanfattningarna av åtgärder samt under avsnittet om VA-

förutsättningar i kommunens orter och byar. Detta dock utifrån ett orts-, snarare än 

anläggningsperspektiv och utan numerär beskrivning av dagens belastning och 

kapacitet. Utöver ovanstående borde respektive anläggningsbeskrivning även 

innefatta mer utförliga beskrivningar av eventuella kända problem och väsentliga 

underhållsbehov i anläggningen för att mer tydligt illustrera vilka tryckande 

investeringsbehov som finns för att vidhålla en god status. I likhet med frågan om 

åtgärdsbehov kopplat till skyfall kan även detta teoretiskt ersättas med en 

hänvisning till andra dokument eller arbetsmaterial om materialet anses för känsligt 

för offentlig publikation. 

Kommentarer: Syftet med åtgärder har förtydligats så att det går att utläsa om 

det är på grund av ålder, ökad belastning eller för att uppfylla ändrade 

reningskrav som åtgärder planeras. 

Recipientpåverkan från spillvattenanläggningar 

Länsstyrelsen har tidigare framfört att vattentjänstplanen behöver redovisa vilka 

vattenförekomster som påverkas av avlopps- och spillvattenutsläpp samt till vilka 

bräddningar sker. Detta har ej införlivats och i samrådsunderlaget hänvisar man i 

stället till respektive anläggnings miljörapport. Information om recipienter för 

orternas dagvatten framgår redan i stycket om VA-förutsättningar i kommunens 

orter och byar. Motsvarande information rörande recipienter för 

avloppsreningsverk och ledningsnätens bräddpunkter bör finnas i planen. För 

bräddpunkter är detta av särskild vikt om bräddning kan ske till annan 

vattenförekomst än avloppsreningsverkets recipient. 

Kommentarer: Vattentjänstplanen innehåller information om vilka recipienter 

som spillvatten och dagvatten leds till i kapitlet om den befintliga 

anläggningen, under rubrikerna spillvatten och dagvatten. Vattentjänstplanen 

har även kompletteras med information om att det finns bräddpunkter på 

ledningsnätet och möjlighet till förbiledning på vissa ARV. Bräddmängder 

varierar från år till år och i det avseendet hänvisas till miljö- och årsrapporter 
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för reningsverken där även bräddningar på ledningsnätet ingår samt 

hänvisning till miljö- och årsrapporter för ytterligare information.  

 

I ett bredare perspektiv är det viktigt att även beakta hur de redovisade 

utbyggnadsplanerna och den planerat ökade belastningen på Södra Sandbys 

avloppsreningsverk kan komma att påverka miljökvalitetsnormerna i den därefter 

mer tungt belastade recipienten för det aktuella reningsverket. Detta är något som 

alltid behöver beaktas i omprövningar av anläggningars tillstånd och fysisk 

planering varför redovisningen inte enbart kan bygga på historiska utsläpp i 

miljörapporter. 

Kommentarer: VA SYD är väl medvetna om att utspädningen av renat 

avloppsvatten i Sularpsbäcken är begränsad vilket innebär att 

miljökvalitetsnormerna kan påverkas om belastningen på reningsverket och i 

förlängningen recipienten skulle öka. I de framtida planer som finns för Södra 

Sandbys reningsverk planerar VA SYD därför att flytta utsläppunkten till 

Kävlingeån. Miljötillstånd för detta finns, men har ännu inte tagits i bruk. 

Vattentjänstplanen har kompletterats med denna information. 

Konsekvensanalys 

Konsekvensanalysen bör uppdateras i fråga om beskrivningen av det nya 

avloppsdirektivet då detta nu har antagits. 

Kommentarer: Konsekvensanalysen har kompletterats med information om 

avloppsdirektivets påverkan på miljön.  

Information 

Länsstyrelsens yttrande begränsar inte Länsstyrelsens möjligheter att framgent 

ställa krav enligt lag (SFS 2006:412) om allmänna vattentjänster om uppgifter 

framkommer eller omständigheter uppstår som föranleder sådana krav. 

  

1.2. Vattenmyndigheten Södra Östersjön 

Vattenmyndigheten konstaterar att Eslövs kommuns vattentjänstplan innehåller 

mycket bra information och att arbetet som ligger till grund för vattentjänstplanen 

kommer att hjälpa er i det kommande arbetet. Vattenmyndigheten konstaterar dock 

att Eslövs kommun har många olika VA-relaterade dokument som är beslutade vid 

olika tillfällen vilket kan skapa motstridigheter. 

 Kommentarer: Eslövs kommun har samlat sina strategiska VA-relaterade 

dokument inom ramen för Eslövs vatten. Eslövs vatten ansvarar för 

samordning och uppföljning av planerna för att säkerställa att de hålls 

aktuella och förhåller sig till varandra. 
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Vattenmyndigheten menar att det är oklart i vilket skede prioriteringar mellan olika 

åtgärder kommer att göras och för att planen ska bli mer konkret användbar bör en 

prioriteringsdiskussion inledas redan nu. 

Kommentarer: Vattentjänstplanens syfte är att på ett övergripande plan visa 

på vilka större åtgärder som krävs för att även i framtiden tillhandahålla 

vattentjänster utifrån behovet av skydd av människors hälsa och miljön. 

Tidplan för åtgärderna bedöms inte lämplig att skriva ut eftersom tidplaner för 

VA SYDs åtgärder inte kan bestämmas av kommunfullmäktige i Eslövs 

kommun utan beslutas inom ramen för VA SYDs styrning enligt 

förbundsordningen. Information om VA SYDs detaljerade planering av 

åtgärder och prioriteringar delas med kommunen inom ramen för Eslövs 

vatten och andra samarbetsforum mellan VA SYD och Eslövs kommun. Eslövs 

vatten ansvarar för vidare diskussion av prioritering och tidsplaner för 

åtgärder i vattentjänstplanen. 

Vattenmyndigheten menar att det på flera ställen hade varit lämpligt att redovisa 

vilken påverkan åtgärder i vattentjänstplanen har på miljökvalitetsnormerna för yt- 

och grundvatten samt vilken hänsyn som tagits till miljökvalitetsnormerna i de 

bedömningar som gjorts. Vidare belyser vattenmyndigheten att 

dagvattenåtgärderna saknar tidsplan och är förhållandevis otydliga. När det gäller 

åtgärder på reningsverken finns det inte en automatik i att det minskar påverkan på 

recipienterna utan en sådan analys behöver göras i varje enskilt fall. 

Kommentarer: Arbete med miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten 

pågår genom bland annat de fyra vattenråden som Eslövs kommun är aktiva 

inom (Kävlingeåns vattenråd, Rönne å vattenråd, Ringsjöns vattenråd och 

Saxån-Braåns vattenråd). Vattentjänstplanen har förtydligats avseende orsaken 

till åtgärder på avloppsreningsverken samt förtydligande av syfte med åtgärder 

för rening av dagvatten. Avseende tidplan för åtgärder så beslutas dessa inom 

ramen för VA SYDs politiska styrning och det har bedömts olämpligt att tidsätta 

åtgärder i vattentjänstplanen som beslutas av Eslövs kommunfullmäktige. 

Utöver tider för VA-utbyggnad på landsbygden så innehåller därför inte 

vattentjänstplanen några tider för genomförande av åtgärder. 

 

2. Kommunens nämnder 

2.1 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

Miljö och samhällsbyggnad önskar en större tydlighet i beskrivningarna av 

åtgärderna i planen, bland annat när de ska genomföras. Exempelvis är det 

problematiskt att VA SYD inte har någon målförnyelsetakt för nätet samtidigt som 

det är konstaterat att förnyelsetakten behöver fördubblas den kommande 10-

årsperioden för att bibehålla ledningsnätets nuvarande status och för att minska 

risken för akuta driftstörningar. 
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Kommentarer: Eftersom tiderna för VA SYDs åtgärder beslutas inom ramen 

för VA SYDs politiska styrning har det inte bedömts lämpligt att föra in tider i 

vattentjänstplanen som beslutas av kommunfullmäktige i Eslövs kommun. 

Tidpunkter för genomförande av åtgärderna beslutas i VA SYDs budget- och 

verksamhetsplaneringsprocess, där Eslövs kommunpolitiker deltar. VA SYD 

arbetar med att förbättra förutsättningarna för den politiska styrningen och 

samverkan med kommunens övriga politiska styrning och det är möjligt att 

kommande vattentjänstplaner kan vara tydligare även avseende tidpunkter för 

genomförande av åtgärder. Detta gäller även förnyelsetakten på 

ledningsnätet. 

Vattentjänstplanen beskriver att föroreningsbelastningen från befintlig bebyggelse 

är så låg från vissa orter att det inte finns några planer på reningsanläggningar för 

dagvatten utöver de som planeras i Eslövs tätort. Miljö och samhällsbyggnad vill 

här se ett förtydligande kring redovisning av hur och om det har utretts alternativt 

att det behöver utredas för att bedöma behov av rening. 

Kommentarer: För de mindre orterna i Eslövs kommun har det inte gjorts 

likartade långtgående utredningar som för Eslövs tätort. Bedömningen av 

föroreningsbelastning har gjorts genom schablonberäkningar utifrån 

bebyggelsens yta. Detta bedöms ge en tillräckligt god bild av 

föroreningsbelastningen för att kunna prioritera var åtgärder behöver vidtas i 

första hand. Slutsatsen är att det är i Eslövs tätort som det avgjort största 

åtgärdsbehovet finns. 

Miljö och samhällsbyggnad vill se ett förtydligande kring vem som är ansvarig för 

att skyfallssäkra Hurva vattenverk till dess att det är nedlagt. 

Kommentarer: Planen har kompletterats med information om att VA SYD är 

ansvarig för Hurva VVs drift inklusive skydd om skyfall till det läggs ner. 

3. Sakägare och övriga berörda 

Berga 

3.1 Privatperson 1 

Yttrandet gäller Berga och hänvisar till yttrandet som gjordes till samrådsskedet, se 

samrådsredogörelse 3.12 (som belyser att flertal fastigheter i området är nöjda med 

sin nuvarande dricks- och spillvattenanläggning och ser inget behov av allmänt 

VA). Fastighetsägaren tydliggör ytterligare att de inte har några problem med sitt 

dricksvatten och att de inte vill ha eller behöver någon utbyggnad av dricksvatten. 

Kommentarer: Området består av många fastigheter vilket gör att den totala 

miljöbelastningen från enskilda avloppsanläggningar blir stor. Bedömningen 

som gjorts grundar sig i lagen om allmänna vattentjänster 6 §. Området är inte 

utpekat som ett utbyggnadsområde för dricksvatten. Under samrådet inkom 

dock synpunkter från området som indikerar att det kan finnas problem med 

dricksvattnet och området är därmed klassificerat som ett utredningsområde 
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vad gäller dricksvatten. Det innebär att kommunen under 2026 ska utreda 

dricksvattensituationen vidare innan ett beslut om behoven omfattas av lagen 

om allmänna vattentjänster 6 § eller inte kan tas, det vill säga, om det behöver 

byggas ut allmänt dricksvatten eller inte. 

3.2 Privatperson 2 

Yttrandet gäller Berga och är inkommen efter granskningstidens slut. 

Fastighetsägaren belyser att informationen om granskningen kom till den tidigare 

fastighetsägaren och därmed är synpunkten inlämnad efter granskningsskedets slut. 

Synpunkten belyser att fastigheten vid flera tillfällen under sommaren haft problem 

med dricksvattnet, att vattnet inte räcker och brunnen kan bli tom. Hushållet uppger 

ha normal förbrukning av sitt dricksvatten.  

Kommentarer: Kommunen tackar vad gäller information kring dricksvattnets 

status och beklagar att informationen om granskningen inte nått er. Området 

Berga är inte utpekat som ett utbyggnadsområde för dricksvatten. Det har 

dock inkommit synpunkter från området som indikerar att det kan finnas 

problem med dricksvattnet och området är därmed klassificerat som ett 

utredningsområde vad gäller dricksvatten. Det innebär att kommunen under 

2026 ska utreda dricksvattensituationen vidare innan ett beslut om behoven 

omfattas av lagen om allmänna vattentjänster 6 § eller inte kan tas, det vill 

säga, om det behöver byggas ut allmänt dricksvatten eller inte. 

 

Högseröd  

3.3 Privatperson 3 

Yttrandet gäller Högseröd och hänvisar till yttrandet som gjordes till 

samrådsskedet, se samrådsredogörelse 3.6 (som belyser att fastighetens egna 

dricks- och spillvattenanläggning fungerar bra och ser inget behov av allmänt VA). 

Fastighetsägaren kompletterar yttrandet med att bifoga bilder på Bråån samt 

belyser att de inte ser någon anledning till att vattentjänstplanen ska genomföras.   

Kommentarer: Bedömningen att Högesröd omfattas av utbyggnad vad gäller 

spillvatten grundar sig i lagen om allmänna vattentjänster 6 §. Området består 

av många fastigheter vilket gör att den totala miljöbelastningen från enskilda 

avloppsanläggningar blir stor. Området är inte utpekat som ett 

utbyggnadsområde för dricksvatten då det inte finns några indikationer på 

eventuella problem med vare sig kvaliteten eller kvantiteten. I samband med 

utbyggnad av spillvatten kommer behovet att dricksvatten dock ses över. Skulle 

förutsättningar på något sätt har ändrats så att det finns indikationer på risk 

för människors hälsa kan dricksvatten också komma att byggas ut. 

 

3.4 Privatperson 4 
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Yttrandet gäller Högseröd där fastighetsägaren önskar att Högseröd kopplar på sig 

till det allmänna VA-nätet i den sista etappen (2036-2040) och om det inte är 

möjligt, önskas att det tas i slutet av etapp 2 (2031-2036). 

Kommentarer: Prioriteringen av utbyggnadsområden baseras på behovets 

omfattning samt i förhållande till samordning av andra projekt, för att uppnå 

största möjliga samhällsekonomiska nytta. Exempelvis kommer 

utbyggnadsområdena Arup/Kungabacken och Högseröd utredas parallellt då 

de geografiskt är belägna nära och kan komma att ha en inverkan på varandra. 

Tidsplanen för utbyggnad av spillvatten till Högseröd är mellan perioden 

2031-2036. 

 

Östra Karaby 

3.5 Privatperson 5 

Yttrandet gäller Östra Karaby och belyser att det finns fastigheter i området med 

enskilda brunnar i området vars vatten är otjänligt varav en av dem är 

fastighetsägarens egen brunn. Brunnen är borrad på drygt 80 meter och vattnet är 

otjänligt på grund av hög halt arsenik. Även järnhalten och hårdheten är väldigt 

hög. Fastigheten i fråga ligger utanför det området som är föreslaget i 

vattentjänstplanen men undrar om det är uteslutet för fastigheten att ingå i 

föreslaget område ändå. Fastighetsägaren har bifogat vattenprov som visar att 

vattnet är otjänligt. 

Kommentarer: Kommunen tackar för informationen vad gäller status på 

dricksvattnet. I bedömningen av behov av allmänna vattentjänster förhåller sig 

kommunen till lagen om allmänna vattentjänster 6 §, vilket bland annat 

innebär att förhålla sig till att bebyggelsen ska ligga samlad, även om det kan 

variera beroende på omständigheterna. Östra Karaby är kategoriserat som ett 

utredningsområde vad gäller dricksvatten. Det innebär att kommunen under 

2026 ska utreda dricksvattensituationen vidare innan ett beslut om behoven 

omfattas av lagen om allmänna vattentjänster 6 § eller inte kan tas, det vill 

säga, om det behöver byggas ut allmänt dricksvatten eller inte. Fastigheten i 

fråga ligger en bit utanför området Östra Karaby som omfattas i planen. Det 

finns dock alltid möjlighet att kontakta VA SYD för att kolla närmare på 

förutsättningarna att ansluta sig via avtal även om fastigheten då ligger 

utanför föreslaget område. Beroende på förutsättningarna görs en bedömning 

fall till fall.   

3.6 Privatperson 6 

Yttrandet gäller Östra Karaby och ställer sig positivt till vattentjänstplanen. Önskar 

att Östra Karaby får utbyggt vatten och avlopp så fort som möjligt eftersom 

dricksvattnet inte är bra. Fastighetsägaren använder dubbla filter för att vattnet ska 

bli drickbart och skriver att det även är problem med vattenkvantiteten.   
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Kommentarer: Kommunen tackar för informationen vad gäller dricksvattnets 

status. Östra Karaby är kategoriserat som ett utredningsområde vad gäller 

dricksvatten. Det innebär att kommunen under 2026 ska utreda 

dricksvattensituationen vidare innan ett beslut om behoven omfattas av lagen 

om allmänna vattentjänster 6 § eller inte kan tas, det vill säga, om det behöver 

byggas ut allmänt dricksvatten eller inte. Vad gäller spillvatten är Östra 

Karabys tidsplan att anslutas till det allmänna spillvattennätet 2036-2040. 

 

3.7 Privatperson 7 

Yttrandet gäller Östra Karaby och belyser att fastigheten har egen brunn och att 

vattnet är bra. 

Kommentarer: Kommunen tackar för informationen vad gäller dricksvattnets 

status. Eftersom det inkommit en del synpunkter från Östra Karaby vad gäller 

problem med dricksvattnet, har området klassificerats som ett 

utredningsområde vad gäller dricksvatten. Det innebär att kommunen under 

2026 ska utreda dricksvattensituationen vidare innan ett beslut om behoven 

omfattas av lagen om allmänna vattentjänster 6 § eller inte kan tas, det vill 

säga, om det behöver byggas ut allmänt dricksvatten eller inte. 

 

 

 

 

 

 

Kommunledningskontoret, 

Tillväxtavdelningen 

 

 

Anita Wallin                  Mikael Vallberg                        Sanna Perlborn 

Avdelningschef              Plan- och exploateringschef     Verksamhetsutvecklare 

Tillväxtavdelningen       Tillväxtavdelningen                 Administrativa avdelningen 
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